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LEGENDA  MÍSTNOSTÍ
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LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U UMYVADLO

PISOÁR/URINAL- TLAČNÝ PISOÁROVÝ VENTIL DN 15-1/2"P

KLOZET PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ

WC1
OZN.

ZÁVĚSNÝ KLOZET

NÁZEV

WC2

KERAMICKÁ VÝLEVKA + NÁDRŽKOVÝ SPLACHOVAČVK

ROZVOD PITNÉ VODY (STUDENÉ,TEPLÉ) BUDE OPATŘEN TEPELNOU IZOLACÍ 

Izolace tl. min. 9 mm, popř.tl.20 mm 

D 25,32 -   Izolace tl. 30 mm 
D 20   -   Izolace tl. 20 mm

STUDENÁ VODA - VNITŘNÍ ROZVOD, POTRUBÍ PPR PN 20

POTRUBÍ STUDENÉ VODY

POTRUBÍ TEPLÉ VODY

dle. Sbírky zákonu č. 151/2001.

LEGENDA ROZVODŮ :

TEPLÁ VODA - VNITŘNÍ ROZVOD, POTRUBÍ PPR PN 20

STUDENÁ VODA - VENKOVNÍ ROZVOD, POTRUBÍ PE PN16

DN 50
Stávající vodovodní přípojka

Stávající vodoinstalace

Napojení na stáv. rozvod pitné vody
KK DN 40

Venkovní kanalizačmí potrubí

D 50/PPr-iz.
vedeno u podlahy v 
drážce vnitřního zdiva

ÚKLIDOVÁ
 KOMORA

DG PŘECHODKA PE/PPr
D 50/PPr-iz.

D 50x4,6/PE 10070
0

chránička D110 PE cc
a 

40
0

chránička D110 PE

KULOVÝ KOHOUT DN 40 s vypouštěním
DG PŘECHODKA D50/6/4" PE

(výklenek s odnimatelnými dvířky)
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Potrubí vedeno v podlaze

Potrubí vedeno ve zdivu

NÁSTĚNNÝ EL. TLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY o objemu 100,00 lOV


